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Proceso de Inspección de Ingeniería 

Preguntas Frecuentes 
¿Cuándo debo llamar para solicitar una 
inspección?  
Todas las inspecciones:  
Deben ser completadas, probadas previamente y 
terminadas por completo. En el caso de que se haya 
generado una carta de revisión del plano, todos los 
temas iniciados en dicha carta deben resolverse antes 
de solicitar una inspección. Una copia de los planos 
aprobados y una copia de la carta de revisión del 
plano deben estar en el área de trabajo al momento 
de la inspección. 

Alarma de incendio:  
Antes de solicitar una inspección, debe estar firmado 
el permiso de electricidad por parte del 
Departamento de Construcción y Uso de las 
Propiedades y el sistema debe estar probado 
previamente. Esto incluye a todos los equipos 
auxiliares y los controles de alarma de incendio. 
Todas las alfombras, revestimientos del cielo raso, 
muros secos y puertas deben encontrarse en sus 
lugares para conducir las pruebas de intensidad de 
sonido de la alarma.   

Tapa subterránea: 
La inspección de las tuberías subterráneas debe 
realizarse antes de cubrirlas. Todos los varillados de 
tensión, etc. deben estar acabados y cubiertos con 
bituminoso o cualquier otro material retardador de 
corrosión. La conexión con la ciudad y los edificios 
no es necesaria. La inspección de los cojinetes de 
empuje puede realizarse durante o después de la 
caída de lluvia. La profundidad y ancho del cojinete 
debe estar expuesto para que se lo pueda medir. 

Tapa de las válvulas hidráulicas: 
La tapa puede cubrirse en el caso de que ya se haya 
procesado la inspección, sin embargo, las pérdidas 
de presión deben estar dentro de los límites 
permitidos. Las válvulas hidráulicas deben 
verificarse antes de la conexión con el edificio o con 
la Ciudad. Si se chequean contra la verificación de 
las válvulas de la Ciudad, deberá instalarse una 
“sartén”.  

 
Tapa del sistema de cisternas: 
La inspección debe realizarse antes de hacer la 
conexión con el sistema del edificio. 
Tapa del rociador: 
Deberá solicitar la inspección de las tapas antes 
de la instalación de los revestimientos del cielo 
raso y muros secos, los cuales podrían interferir 
con el acceso visual. 
Inspecciones de los ascensores: 
No debe solicitarse la inspección hasta bien los 
permisos eléctricos y del ascensor se encuentren 
firmados y el sistema de alarma de incendio esté 
completamente instalado. 
 
¿A quién debo llamar para solicitar una 
inspección?  
Las solicitudes de inspecciones deben realizarse 
telefónicamente al 386-1443 o bien podrá 
llamar al inspector asignado en su área de la 
Ciudad, si es que conoce su nombre y/o número 
de teléfono. Todos los sistemas que requieren de 
una prueba funcional deben probarse con 
anterioridad, previo a la fecha de inspección 
acordada. 
 
¿Qué información debo proporcionar 
cuando llamo para solicitar una 
inspección? Su nombre, el nombre de su 
empresa, su número de teléfono, la dirección en 
la cual hay que realizar la inspección, el Número 
de Certificación del Departamento de Bomberos 
de Seattle del instalador/verificador que estará 
presente durante la prueba, el Número de 
Revisión del Plano del Departamento de 
Bomberos de Seattle, el tipo de inspección a 
realizar y la cantidad de dispositivos a revisar. 

Luego de la solicitud de inspección, 
¿cuánto tiempo debo esperar?  
Pueden producirse demoras de cortos plazos o de 
dos o más días, dependiendo de la disponibilidad de 
los inspectores. 
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Las inspecciones durante las horas extra, disponibles 
con el pago de una tarifa, podrán solicitarse y dichas 
solicitudes se irán completando conforme la 
disponibilidad de los inspectores. La adherencia 
cuidadosa de los procedimientos resumidos en este 
boletín reducirán la probabilidad de una demora.  

¿Debo estar presente cuando llegue el inspector? 
¿Necesito tener en el lugar los planos aprobados?  
Debe estar presente un representante capaz de 
realizar las pruebas solicitadas, capaz de 
proporcionar acceso a las áreas de inspección y 
certificado por el Departamento de Bomberos de 
Seattle. Esta persona debe tener una copia de los 
planos aprobados y una copia de la carta de 
revisión del plano. 

En el caso de necesitar hablar con el inspector, 
¿cuándo puedo ubicarlo?  
El cronograma de citas es entre las 8:00 AM y 
las 9:00 AM, de Lunes a Viernes. Los mensajes 
para los inspectores deben dejarse entre las 7:00 
AM y las 5:30 PM, de Lunes a Viernes en el 
teléfono 386-1443. Los inspectores responderán 
los mensajes cuando lleguen a la oficina. 

¿Qué sucede si tengo una pregunta relacionada 
con el código de incendios durante el día y el 
inspector no está disponible? 
El Oficial de Ingeniería, o un Ingeniero de 
Protección contra Incendios, estarán disponibles 
durante el día para responder preguntas específicas 
relacionadas con el Código de Incendios de Seattle. 
Los ingenieros podrán contactarse llamando al 
386-1443. Nota: Es aceptable llamar a los Ingenieros 
de Revisión del Plano con las preguntas que tengan 
relación con el Código de Incendios, pero por favor, 
no los llame para hacerle preguntas sobre los 
problemas de inspección. 

¿Qué sucederá si mi sistema falla durante el 
proceso de inspección? 
Todos los sistemas deben probarse previamente con 
el fin de verificar que funcionan correctamente 
antes de que los inspectores ingenieros realicen su 
inspección. En el caso de que el sistema no pase la 
inspección, se le facturará una tarifa por cada 
inspección subsiguiente.  Las tarifas facturadas 

reflejan el tiempo real necesario para llevar a cabo 
la inspección, e incluyen horas laborales de oficina 
y viáticos de los inspectores (dos horas como 
mínimo). 
 
 
¿Qué puedo hacer en el caso de no 
comprender las correcciones solicitadas? 
Podrá contactar a su inspector asignado 
directamente o bien llamar al 386-1443 para 
solicitar la explicación o aclaración necesaria. 

¿Cuándo puedo ocupar o utilizar mi edificio?  
La ocupación o el uso del edificio están permitidos 
luego de la aprobación por parte del Departamento 
de Construcción y Uso de las Propiedades. Usted 
estará quebrantando la ley si ocupa los 
establecimientos antes de obtener la aprobación 
correspondiente. El Departamento de Bomberos 
considera que podrá hacerse uso del establecimiento 
una vez que los empleados de la construcción y las 
personas comiencen a trabajar o a utilizar la 
estructura. También podrá hacerse uso del 
establecimiento cuando algunos elementos o bien los 
muebles sean llevados al edificio.  

Si contrato un constructor para la 
construcción, ¿quién es el responsable de 
solicitar una inspección y la aprobación para 
la ocupación final? 
El propietario legal es responsable de solicitar las 
inspecciones y aprobaciones. Si usted prefiere que el 
constructor asuma esta responsabilidad, esta 
decisión deberá especificarse en su contrato, pero 
usted deberá verificar su permiso y asegurarse de 
que la aprobación final para la ocupación haya sido 
otorgada antes de mudarse al edificio. Normalmente, 
las compañías de instalación programan las citas de 
su instalación. 

¿Cuándo puedo solicitar la aprobación para 
ocupar mi edificio? 
Una vez que los sistemas de protección contra 
incendios estén aprobados e inspeccionados y las 
salidas de emergencia estén terminadas. 


